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Введение. 
 
Настоящая "Инструкция по проектированию установок пожаротушения 

тонкораспыленной водой ООО "Фирма "Безопасность" предназначена для предприятий и 
организаций специализирующихся в области проектирования, монтажа и технического 
обслуживания модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ), 
производства ООО "Фирма "Безопасность". 

"Инструкция …"  разработана на основании многолетней практики опытного 
проектирования и результатов огневых натурных приемо-сдаточных испытаний, которые 
подтверждены сертификационными (2000г.), и контрольными огневыми испытаниями (2001г.), 
а также  огневыми испытаниями по проверке правомерности применения данной 
"Инструкции…" при поверхностном и объемном пожаротушении, которые были  проведены на 
базе  С-Пб ФГУ ВНИИПО МВД России в 2003 г. Кроме этого учтены результаты огневых 
натурных и сертификационных испытаний проведённых после 2003 года, в том числе в странах 
ближнего зарубежья (Украины, Узбекистана, Казахстана). 

"Инструкция …"  разработана в целях развития раздела 5.4 "Установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой"  [7]  и  реализации п. 5.4.15 указанных норм. 

В "Инструкции…" предложена последовательность принятия технических решений при 
разработке проектной документации на МУПТВ и даны методические указания и 
рекомендации на выполнение трубной разводки с оросителями и их соединений. Также дано 
описание и принцип работы МУПТВ ООО "Фирма "Безопасность". 

 
 

1. Область применения. 
 

1.1. Настоящая инструкция распространяется на проектирование установок пожаротушения 
тонкораспылённой водой производства ООО "Фирма "Безопасность", для защиты всех 
групп помещений в соответствии с приложением Б [7]. 

1.2. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ) применяются для  
тушения пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87, в том числе: 
1.2.1. Пожаров твердых веществ, относящихся к подклассу А1, горение которых 

сопровождается тлением (древесина, бумага, текстиль и т.п.). 
1.2.2. Пожаров твердых веществ, относящихся к подклассу А2 (пластмасса, каучук и 

т.п.). 
1.2.3. Пожаров нерастворимых в воде ЛВЖ и ГЖ, относящихся к подклассу В1. 
1.2.4. Пожаров жидкостей, растворимых в воде, относящихся к подклассу В2 (спирты, 

эфиры и др. полярные углеводороды). 
1.2.5. Пожаров горючих газов, относящихся к классу С. При этом тушение пожаров 

класса С предусматривается, если при этом не происходит образования взрывоопасной 
смеси в атмосфере. 

         Автоматические установки пожаротушения тонкораспылённой водой производства ООО 
"Фирма "Безопасность " следует применять когда необходимо обеспечить: 
- защиту людей от непосредственного воздействия опасных факторов пожара в случае его 
возникновения (пламя, искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды и 
т.д.); 
- автономность и независимость от внешних источников энерго- и водоснабжения; 
- возможность поэтапного наращивания зон защиты и капитальных вложений; 
- простоту монтажа, технического обслуживания, приведения в работоспособное состояние в 
случае санкционированного и несанкционированного срабатывания; 
- минимальное негативное воздействие объекта защиты; 
- исключение специальных устройств для утилизации пролитой воды и продуктов горения. 
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2. Термины определения и сокращения. 
 

В настоящей инструкции применяются основные термины и определения по [1], [3-9], в 
том числе термины со следующими сокращениями. 

Модуль – устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи 
огнетушащего вещества (ОТВ), при воздействии исполнительного импульса на пусковой 
элемент. 

Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ) – 
установка пожаротушения тонкораспыленной водой, содержащая один  или несколько 
модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения,  размещенных в 
защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой системой обнаружения 
пожара и приведения в действие. 

 
Огнетушащее вещество (ОТВ) – вода с добавками обеспечивающими антикоррозийную 

защиту корпуса МУПТВ, сохранность ОТВ в течении срока службы установки и расширение 
температурного диапазона их применения, а также применение МУПТВ для защиты 
электрооборудования (электроустановок) с напряжением до 1000 В. 

Ороситель тонкого распыла (ОТР) – устройство для выпуска и распыла газожидкостной 
смеси ОТВ в виде тонкораспыленной струи (водяного "тумана"). 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой с централизованным 
источником газа (ЦИГ) – установки пожаротушения тонкораспыленной водой, состоящие из 
нескольких МУП ТВ в которых подача рабочего газа осуществляется централизовано. 

Магистральный трубопровод подачи ОТВ – трубопровод, соединяющий емкость для 
ОТВ с узловой точкой (точкой "О") распределительной сети.  

  
 

3. Общие положения. 
 

Модульные установки пожаротушения МУПТВ следует проектировать с учетом 
требований настоящей  "Инструкции …", а также [2], [3], [4], [6], [7]. 

 
 

4. Общие технические требования. 
 

МУПТВ должны иметь сертификат на соответствия требованиям  технического 
регламента  [3] , [5] ,   а   также  соответствовать   требованиям   ТУ 4854-001-05606954-2016, 
ПБ 03-576-03 и ПУЭ. 
 
 

Краткое описание и тактико-технические  
характеристики модулей. 

 
4.1. Технология тонкого распыла в МУПТВ ООО "Фирма "Безопасность" основана на 

диспергировании газожидкостной смеси, позволяющее получить требуемую степень 
распыла при рабочих давлениях до 1,0 МПа (10 кгс/см2). 

Описание, принцип работы модулей и комплектность поставки приводится в  Приложении 1 
(Справочное). 

4.2. Основные тактико-технические характеристики модулей должны соответствовать 
требованиям ТУ 4854-001-05606954-2016, которые изложены в приложении 2 
(Обязательное). 

 



 6

4.3. Процентное содержание компонентов ОТВ и их основные характеристики должны 
соответствовать  требованиям ТУ 4854-001-05606954-2016. 

На огнетушащие составы имеется гигиеническое заключение, по которому данные 
составы относятся к группе IV (малоопасные для человека). 

Параметры составов ОТВ и область их применения приведены в Приложении 3 
(Справочное). 

 
 
 

Классификация установок. 
 
4.4.По способу тушения МУП ТВ подразделяются: 

а) Установки поверхностного пожаротушения; 
б) Установки локально-поверхностного пожаротушения; 
в) Установки объемного пожаротушения; 
г) Установки локально-объемного пожаротушения. 

4.5. По способу хранения рабочего газа: 
а) С индивидуальным источником рабочего газа; 
б) С централизованным источником рабочего газа. 

4.6.По способу пуска: 
а) С электрическим пуском; 
б) С термомеханическим пуском; 
в) С комбинированным пуском; 
в) С пневматическим пуском. 
 
 

5. Проектирование. 
 
5.1. Задание на проектирование, которое входит в состав проектной документации и 

согласовывается с организацией-разработчиком, должно включать следующие исходные 
данные: 

а) Перечень помещений, подлежащих защите установкой пожаротушения (экспликация 
помещений); 

б) Количество помещений, подлежащих одновременной защите установкой (при 
необходимости); 

в) Наличие пространств фальшполов и подвесных потолков; 
г) Геометрические параметры помещений (длина, ширина и высота ограждающих 

конструкций, конфигурация помещения); 
д) Конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций; 
е) Площадь постоянно отрытых проемов в ограждающих конструкциях  и их 

расположение; 
ж) диапазон температуры, давления и влажности в защищаемых помещениях  и в 

помещениях, в которых размещают составные части установки; 
з) Перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в 

помещениях и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; 
е) Тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; 
к) Наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, системы дымоудаления; 
л) Расположение технологического оборудования, его характеристика и необходимость 

отключения; 
м) Категория помещений по СП 12.13130.2009 и классы зон по ПУЭ. 
5.2. В соответствии с п.7.3., "а", "б" СП 7.13130-2013 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности" в помещениях площадью до 200 м2 
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оборудованных МУПТВ (кроме помещений А и Б) и закрытых автостоянок с парковкой при 
участии водителей) удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной 
вентиляцией не требуется. А при оборудовании помещений МУПТВ объемного 
пожаротушения не требуется, только в закрытых автостоянок с парковкой при участии 
водителей. 
5.3. Проектная документация на установку пожаротушения  состоит из технологической и 
электротехнической частей. 
5.4. При разработке проекта технологической части установки необходимо выполнить: 

а) Выбор способа пожаротушения (Приложение 4); 
б) Выбор типа модулей и расчет их количества (Приложение 5); 
в) Расчет массы рабочего газа и выбор диаметров трубопроводов подачи газа для 

установок с ЦИГ (Приложение 6); 
г) Выбор схемы и диаметров трубопроводов подачи ОТВ, типа и количества ОТР 

(Приложение 7).  
При этом должны выполняться следующие условия: 
- при разветвлении распределительного трубопровода на два направления следует 

соблюдать принцип равных условий для разделённых потоков, т.е. направления выходящих 
потоков по отношению к направлению входящего потока должны быть под углом 90о; 

- соблюдать ориентацию отверстий в оросителях как указано на типовых схемах. 
5.5. Распределительный  трубопровод подачи ОТВ должен отвечать требованиям [7] и           

ТУ 4854-001-05606954-2016; 
Соединения трубопроводов подачи ОТВ допускается применять любые на рабочее 

давление до 1,6 МПа, за исключением сварных и паяных соединений. 
При использовании резьбовых соединений трубопроводов следует применять типовые 

схемы соединений (Приложение 8). 
5.6. Магистральный трубопровод подачи рабочего газа для установок с ЦИГ должен отвечать 
требованиям [7], ВСН 25-09.67-85, ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734. 
5.7. Крепление трубопроводов подачи ОТВ должны отвечать требованиям [7]. 
5.8. ЗПУ с электропуском должны выполняться в соответствии со схемой приведенной в 
Приложении 9.  
Технические характеристики устройства электропуска ЭП-3 приведены в Приложении 11. 
5.9. ЗПУ с термомеханическим пуском должны выполняться в соответствии со схемой 
приведённой в Приложении  10. 
5.10. Дистанционное включение (пуск) установки -  может выполняться  от пусковых 
элементов, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или 
на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования [7]. 
5.11. При разработке проекта электротехнической части установки должны выполняться 
требования СП 5.13130.2009 (с изм. 1). 
 
 

6. Требования безопасности. 
 

6.1. Проектирование установок следует производить с учетом обеспечения возможности 
выполнения требований безопасности при проведении работ по монтажу, наладке, приемке и 
эксплуатации установки, которые изложены в действующей нормативно-технической 
документации для данного вида установок. 

6.2. Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного приведения 
их в действие или механического повреждения и опломбированы, за исключением устройств 
местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения или пожарных постов. 

6.3.  Предохранительные устройства на головках-затворах баллонов с рабочим газом следует 
располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании. 

6.4. Сосуды, применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать 
требованиям ПБ 03-576-03. 
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6.5. К установкам могут быть предъявлены дополнительные требования безопасности, 
учитывающие условия их применения. 

6.6. В части охраны окружающей среды установки должны соответствовать требованиям 
технической документации к огнетушащим веществам при эксплуатации, техническом 
обслуживании, испытании и ремонте. 
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11.  ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности. 
12.  ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, 

размещения и обслуживания. 
13.  ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 
14. ГОСТ 8050. Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. 
15. ТУ 4854-001-05606954-2016. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

модульные. 
16. ТУ 4854-001-05606954-2016. Составы огнетушащие жидкостные.  
17. "Инструкция по проектированию установок пожаротушения тонкораспыленной водой 

ООО "НПФ "Безопасность", СПб, 2012, 2-я  редакция. 
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2. Огнетушащая эффективность при тушении модельных очагов классов "А" и "В" по [5] 

при тушении по поверхности должна соответствовать значениям, представленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 
МУП ТВ-12 МУП ТВ-27 МУП ТВ-50 

1. При высоте помещения до 4 м: 
- тип и кол-во оросителей 

 
"А" – 4 шт. 
"Б" – 2 шт. 

 
"А" – 8 шт. 
"Б" – 6 шт. 

 
"А"– 16шт. 
"Б"– 12шт. 

- защищаемая площадь м2, не более 15 30 60 
2. При высоте помещения до 6 м: 
- тип и кол-во оросителей 

 
-- 

 
"Б" – 6 шт. 

 
"Б" – 12шт 

- защищаемая площадь м2, не более -- 22 44 
3.* При высоте помещения до 12 м: 
- тип и кол-во оросителей 

 
-- 

 
-- 

 
"Б" – 12 шт. 

- защищаемая площадь м2, не более -- -- 35 
Примечания: 

-   Модули обеспечивают тушение модельных очагов пожара классов "А" и/или "В" на 
всей площади, заявленной в Т.Д. 

            -   * - В каждом блоке по 3 оросителя. 
 
 

3. Огнетушащая эффективность при объемном тушении модельных очагов пожара класса 
"А" и "В" обеспечивается при удельном расходе ОТВ не менее 0,6 кг/м3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3. 
Справочное. 

 
Параметры и область применения огнетушащих составов (ОТВ)   

 
В качестве огнетушащего вещества в установках пожаротушения используется вода с 

добавками многоцелевого назначения: 
- повышения огнетушащей эффективности; 
- повышения дисперсности распыла; 
- обеспечения сохранности ОТВ; 
- обеспечение антикоррозийной защиты корпуса модуля 
- расширение температурного диапазона; 
- расширение диапазона использования по группам помещений. 

В соответствии с протоколами лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Санкт-Петербурге" (№ 798/327-330 от 16.02.2009г. ) составы ОТВ 
относятся к IV группе веществ по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества).  

Один из составов, имеющий удельное сопротивление    = 2  105 омсм, специально 
разработан для тушения пожаров на электроустановках напряжением до 1000В. 

Разработан также состав для тушения пожаров в помещениях с электронной техникой и 
музейных ценностей. 

 
 

Параметры составов ОТВ   
(по ТУ 4854-001-05606954-2016) 

 
 
Номер 
состава 

Класс пожара по 
ГОСТ 27331-87 

Диапазон температур, 0С Область применения* 
Рабочий Хранения 

1 А, В, С - 30  ...  + 50 - 40 ...  + 50 Группы помещений: 2 – 7 
кабельные сооружения 

2 А, В, С -  20  ...  + 50 -  25  ...  + 50 Группы помещений: 2 – 7 
кабельные сооружения 

3 А  +5  ...  + 50 + 5  ...  + 50 Помещения с вычислительной 
техникой, радиоаппаратурой, 
АТС, электрощитовые и 
электрооборудование 
(установки) под напряжением 
до 1000В 

4 А, В +5  ...  + 50 + 5  ...  + 50 Группы помещений: 1 – 7 
кабельные сооружения 

 
 
 
 
Примечание: 
* Группы помещений определены по Приложению Б  [7] 
 
 
 14



 15

 
Приложение 4. 
Обязательное. 
 

 
Выбор способа пожаротушения. 

 
 
1. Исходными данными для выбора способа пожаротушения в защищаемом помещении 

являются: 
1.1. Схема распределения пожарной нагрузки по площади и высоте. 
1.2. Расположение и габариты технологического оборудования. 
1.3. Геометрические параметры помещения. 
1.4. Площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение. 
2. Ограничительные признаки: 
2.1. Нельзя применять установки поверхностного пожаротушения при расположении 

определяющей пожарной нагрузки по высоте h > 0,5Н, где Н – высота помещений. 
2.2. Нельзя применять установки объемного пожаротушения, если параметр негерметичности 

помещения превышает значение, указанные в таблице 1. 
 
 
 

Таблица 1. 
 

Значения параметра негерметичности 
в зависимости от объема защищаемого помещения. 

 
Параметры негерметичности, не более, м-1 Объем защищаемого помещения, м3 
0,15 до 20 
0,12 от 20 до 50 
0,1 от 50 до 100 
0,08 от 100 до 250 
0,06  от 250 до 500 
0,05 от 500 до 1000 
0,03 от 1000 до 2500 
0,015 от 2500 до 10 000 
 
3. Рекомендуемые признаки: 
3.1. При размещении определяющей пожарной нагрузки h < 0,3Н рекомендуется применять 

установки пожаротушения по поверхности. 
При этом: 
3.1.1. Для помещений категорий А и Б любой площади и категории В с площадью S < 250 м2 

следует применять установки пожаротушения по всей поверхности. 
3.1.2. Для помещений категории В при S > 400 м2, как правило, следует применять установки 

локального пожаротушения по поверхности. 
3.1.3. Для помещений категории А и Б при наличии устройств препятствующих разливу 

горючих жидкостей, рекомендуется применять установки локального пожаротушения 
по поверхности в пределах площади, ограниченной данными устройствами. 

3.2. При необходимости защиты технологических установок высотой h < 0,3Н в помещениях 
больших площадей, как правило, следует применять установки локального пожаротушения 
по поверхности. 
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3.3. В соответствии с п. 2.1. при h > 0,5Н следует применять установки объемного 
пожаротушения, при этом: 

3.3.1. Предпочтение нужно отдавать установкам локального пожаротушения по объему. 
3.3.2. При необходимости защиты технологических установок высотой h > 0,3Н в 

помещениях больших объемов следует применять установки локального 
пожаротушения по объему. 

3.3.3. При степени негерметичности более величин, указанных в таблице 1, следует применять 
установки локального пожаротушения по объему. 

3.3.4. Для помещений объемом V ≤ 500 м3 рекомендуется применение установок объемного 
пожаротушения. 

3.4. При необходимости тушения пожаров класса С необходимо применять только установки 
объемного пожаротушения. 
Внимание. Автоматическое тушение пожаров класса С предусматривается только 

тогда, когда не происходит образование взрывоопасной смеси в атмосфере. 
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Приложение 5. 
Обязательное. 
 

 
 
 

Методика расчета количества модулей. 
 
 

1. Установки поверхностного тушения. 
 

1.1.Количество модулей, необходимое для пожаротушения по всей площади защищаемого 
помещения, определяется по формуле: 

 

N = Sпом. К1  К2  К3 ,                                                                                                                                (1.1) Sн 
 
где N – количество модулей, округленное до ближайшего большего целого числа, шт.; 
 Sпом – площадь защищаемого помещения, м2; 
 Sн – нормативная площадь защищаемая одним модулем, м2 (прил. 2. табл. 2.); 
 К1 – коэффициент, учитывающий высоту защищаемого помещения;  
 К2 - коэффициент, учитывающий высоту размещения пожарной нагрузки;. 
 К3 - коэффициент, учитывающий тип ОТВ. 
 
 
 
1.2. Коэффициент К1 определяется по формуле: 
 

К1 = 1 + 0,3 Нпом – Нmin ,                                                                (1.2)Hmax - Hmin 
 
где Нпом –  высота защищаемого помещения, м; 
 Нmin, Hmax – минимальная и максимальная табличные значения высот помещения в 
диапазон которых входит Нпом (Прил. 2, табл. 2), м. 
 
1.3. Коэффициент К2 определяется по формуле: 
 

К2 = 1 + 0,5 h ,                                                                                      (1.3) Нпом 
 
где h – высота размещения пожарной нагрузки, м; 
 Нпом – высота защищаемого помещения, м. 
 
 
1.4. Коэффициент К3: 
 
где К3 = 1,67 – для помещений категории А и Б при использовании состава ОТВ № 3; 
 К3 = 1 – во всех остальных случаях. 
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2.Установки локального пожаротушения по поверхности. 
 

2.1.Количество модулей, необходимое для локального пожаротушения по поверхности 
определяется по формуле: 

 

N = 1,1 Sрасч К1   К2   К3 ,                                                                       (2.1.) Sн 
 
 
где N – количество модулей, округленное до ближайшего большего целого числа, шт.; 
 Sрасч – принятая в проекте площадь расчетной зоны защиты, м2; 
 Sн – нормативная площадь, защищаемая одним модулем, м2 (прил. 2. табл. 2.); 
 К1 – коэффициент, учитывающий высоту защищаемого помещения (см. п. 1.2.);  
 К2 - коэффициент, учитывающий высоту размещения пожарной нагрузки (см. п. 1.3.); 
 К3 - коэффициент, учитывающий тип ОТВ (см. п. 1.4.). 
2.2.При выборе  расчетной зоны защиты необходимо учитывать конструктивные особенности 

защищаемого помещения. 
2.3.Коэффициент 1,1. учитывает увеличение линейных размеров защищаемой зоны для 

обеспечения нераспространения пожара за пределы защищаемой зоны. 
 Для помещений категории А и Б с учетом п.п. 3.1.3. приложения 4, в формуле 2.1. для 
расчета числа модулей коэффициент 1,1 отсутствует. 
 
3. Установка объемного пожаротушения. 

 

3.1.Количество модулей необходимое для пожаротушения по всему объему защищаемого 
помещения, определяется по формуле: 
 

N =  Мо.з. ,                                                                                            (3.1) Ммод. 
 
где N – количество модулей, округленное до ближайшего большего целого числа, шт.; 
 Мо.з. – масса основного запаса ОТВ, кг; 
 Ммод – масса ОТВ одного модуля, кг. 
 
3.2. Масса ОТВ одного модуля определяется по таблице 1 приложения 2. 
 
3.3. Масса основного запаса  ОТВ определяется по формуле: 
 
Мо.з. = 1,1  (qн  Vр + К1  Аогр + К2  Fпр) ,                                         (3.2) 
 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий остаток ОТВ в установке после срабатывания; 
 qн = 0,45 кг/м3 –нормативный удельный массовый расход для защищаемых помещений 
категории А и Б при использовании состава ОТВ № 3; 
 qн = 0,3 кг/м3 –нормативный удельный массовый расход во всех остальных случаях; 
 Vр – расчетный объем защищаемого помещения, определяемый с учетом п. Г1  
 приложения Г [7] , м3;   
 К1 = 0,2 кг/м2 – коэффициент, учитывающий осаждение ОТВ на ограждающих 
  конструкциях; 
 Аогр – суммарная площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола), м2; 
 К2 – коэффициент, учитывающий утечку ОТВ через открытые проемы, кг/м2; 
 Fпр – суммарная площадь открытых проемов, м2. 
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3.4. Коэффициент К2 принимается равным: 
3.4.1. К2 = 0,3 кг/м2 - для помещений высотой до 6 м включительно и для помещений любой  
   высоты, если открытые проемы находятся на одной высоте. 
3.4.2. К2 = 1,0 кг/м2 - для помещений высотой более 6 м, если открытые проемы   
   расположены на разных высотах 
3.5. Для очагов пожара класса А время подачи ОТВ должно быть не менее 30с. При этом 
объемная интенсивность подачи ОТВ должна быть не менее 0,01 кг/м3С. 
3.6. Для очагов пожара классов В и С время подачи ОТВ должно быть не менее 20с. При этом 
объемная интенсивность подачи ОТВ должна быть не менее 0,025 кг/м3С. 
 
 
4. Установка локального пожаротушения по объему. 

 
4.1.Количество модулей, необходимое для локального пожаротушения по объему, 

определяется по формуле: 
 

N = Мо.з. ,                                                                                           (4.1.) Ммод. 
 
где N – количество модулей, округленное до ближайшего большего целого числа шт.; 
 Мо.з. – масса основного запаса ОТВ, кг; 
 Ммод – масса ОТВ одного модуля, кг (прил. 2 табл. 1). 
 
4.2.Масса основного запаса ОТВ определяется по формуле: 
 
Мо.з. = 1,2  Vлок  qлок, н ,                                                                         (4.2.) 
 
где Vлок – принятый в проекте объем расчетной зоны защиты, м3; 
 1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение линейных размеров защищаемой зоны; 
 qлок, н = 0,6 кг/м3 – нормативный удельный массовый расход. 
 
4.3. Время подачи ОТВ по п.п. 3.6. и 3.7. 
 
5. Выбор схемы распределительного трубопровода с оросителями. 
 
5.1. При выборе способа пожаротушения по п. 1. и п. 2. рекомендуется применять типовые 
схемы приведенные в приложении 7. 
5.2. При выборе способа пожаротушения по п. 3. и п. 4. схемы распределительного 
трубопровода  выбираются из условия равномерности заполнения защищаемого объема  с 
учетом размещения диктующей пожарной нагрузки и технологического оборудования. 
5.3. В случаях сложного объемно-планировочного решения защищаемого объекта следует 
обращаться к разработчику установок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 6. 
Обязательное. 

 
Методика расчета параметров 

подачи  рабочего газа для установок с ЦИГ. 
 

Расчет массы рабочего газа и выбор диаметров  трубопроводов его подачи 
осуществляется в следующем порядке. 
 
1. Расчет массы рабочего газа. 
Масса рабочего газа для установок с ЦИГ определяется по формуле: 
 

Мр.г. ≥ 7а + 3,5в + 1,7с ,                                                                                 (1.1.)

 
где Мр.г. (кг) – расчетная масса рабочего газа; 
 а, в, с – количество МУП ТВ-50-Г-ВД, МУП ТВ-27-Г-ВД, МУП ТВ-12-Г-ВД,  
  соответственно; 
 7, 3,5, 1,7 – масса рабочего газа в кг, которую необходимо подать к модулям МУП ТВ- 
  50-Г-ВД, МУП ТВ-27-Г-ВД и МУП ТВ-12-Г-ВД соответственно. 
 
Примечание: 
При секционной работе установки масса рабочего газа рассчитывается по наибольшей секции. 
 
2. Трубопроводы подачи газа. 

 
2.1. Диаметр магистрального трубопровода подачи газа зависит от его длины и количества 
МУП ТВ, к которым подаётся газ по данному трубопроводу. 
2.2. При последовательной схеме подачи газа к  МУП ТВ (рис.1) под длиной магистрального 
трубопровода следует понимать его длину от распределительного устройства (РУ) или,  в 
случае отсутствия РУ, от централизованного источника газа,  до условной точки О. 
 
 

МУП ТВ

О
РУ

L

магистральный
 труборовод распределительный

 труборовод

F

 
 
 
                                                                                Рис.1 
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             Координаты точки  О :  N/2, где N- количество МУП ТВ данной секции;   
             L – длина магистрального трубопровода. 
        
5.3. В схеме приведённой на рис.1 диаметр магистрального трубопровода принимается 
одинаковым по всей его длине до оконечной точки F . 
5.4.  Диаметр магистрального трубопровода (мм) принимается: 

 
- при L до 30 м,   не менее 0,89        Мотв    
 
- при L от 30 до 60 м,   не менее 1,14      Мотв  

 
- при L  от 60 до 100 м,   не менее 1,58        Мотв    

       
- при L от 100 до 150 м,  не менее 1,91        Мотв      

  
       М отв – масса ОТВ всех МУП ТВ в секции (кг). 
2.5. Диаметр распределительного трубопровода принимается равным не                               

 
менее 1,41         Мотв , 
 

где  Мотв – масса ОТВ всех МУП ТВ расположенный на данной рядке распределительного  
трубопровода. 

 
2.6. Диаметр условного прохода РУ, как правило, должен соответствовать диаметру условного 
прохода магистрального трубопровода. При L более 60м допускается применять РУ с 
диаметром условного прохода не менее 0,7 Dу магистрали. 
2.7. При выборе трубопроводов подачи газа необходимо проверить, чтобы суммарный 
свободный объем трубопроводов удовлетворял условию: 
 
Vтр ≤ 0,8 , Vбал 

 
где Vтр – суммарный свободный объём в литрах магистрального и распределительных  
  трубопроводов; 

Vбал – суммарный  объём в литрах баллонов с рабочим газом для данной секции. 
 
В случае превышения отношения объёмов Vтр./Vбал. более 0,8 – необходимо либо 

увеличить количество баллонов с рабочим газом до выполнения требования Vтр./Vбал. менее 
0,8 , либо приблизить источник централизованного газа для снижения длины магистрального 
трубопровода. 
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Приложение 7. 
Рекомендуемое. 

 

Типовые схемы распределительного  
трубопровода с оросителями.  

 

 Выбор схемы распределительного трубопровода зависит от типа модуля, конфигурации и 
высоты защищаемого помещения.  
 Количество оросителей для выбранного типа МУПТВ принимается по табл. 2. прил. 2. 
Оросители следует устанавливать равномерно по всей расчётной зоне защиты соблюдая следующие 
условия : 
- пространственная ориентация оросителей перпендикулярно плоскости пола. В отдельных случаях 
(конструктивные и планировочные особенности защищаемого помещения, размещение 
технологического оборудования и коммуникаций) допускается смещение оросителей с ориентацией под 
углом к плоскости пола; 
- при выборе способа пожаротушения по объему расстояние между оросителями (блоками с 
оросителями) устанавливаются из условия равномерности заполнения защищаемого объема и с учетом 
размещения диктующей пожарной нагрузки; 
- расстояние от оросителя до ограждающей конструкции (стены, перегородки) должно быть 0,9 м при 
ориентации в плоскости орошения  и 0,6 м  при ориентации перпендикулярно  плоскости орошения; 
- расстояние между оросителями не должно превышать 2,1 м при ориентации в плоскости орошения и 
1,8 при ориентации перпендикулярно плоскости орошения; 
- для блоков оросителей расстояние до стены не более 1,2 м, расстояние между блоками не более 3,0 м. 
- понятие плоскости орошения : 

 
                                                        
 При выборе диаметров участков трубопровода следует руководствоваться значениями, 
приведенными на типовых схемах. Неуказанные диаметры трубопроводов следует принимать dу = 15 
мм.  
 При разветвлении распределительного трубопровода на 2 направления, следует соблюдать 
принцип равных условий для разделенных потоков, т.е. направление выходящих потоков по 
отношению к направлению входящего потока, д.б. под углом 900. Примеры соединений в 
распределительных  трубопроводах приведены в прил. 8.  
  

           Принятые обозначения на схемах и чертежах: 
 
 

о  - узловая точка распределительной сети 

 
- ороситель (с направлением плоскости орошения) 

 - блок оросителей 

             

- рекомендуемые места крепления  
 

трубопровода к ограждающим конструкциям 
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Схема 1 
 

МУПТВ 50 (16 оросителей тип А) 
 
 

 
 

МУПТВ 50

Ду20

< 1,8 м до  другого оросителя

0,6 м до  стены или перегородки

Ду20О

< 1,8

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме
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Схема 2 
 

МУПТВ 50 (16 оросителей тип А) 
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Схема 3 

 
МУПТВ 50 (16 оросителей тип А) 

 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме
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Ду32при6м< L< 15м

О
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Схема 4 
 

МУПТВ 50 (16 оросителей тип А) 
 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме

МУПТВ 50
Ду25 при L < 6 м

Ду32при6м< L< 15м

< 1,8 м до  другого 
оросителя

0,6 м до  стены или 
перегородки

< 1,8

О
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Схема 5 

 
МУПТВ 50 (15 оросителей тип А) 

 

МУПТВ 50

< 2,1 < 2,1

< 2,1 м до  другого 
оросителя

0,9 м до  стены или 
перегородки

Ду25 при L < 6 м
Ду32при6м< L< 15м О

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме
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Схема 6 
 

МУПТВ 50 (12 оросителей тип Б) 
 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме
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Ду32при 6м< L < 15м
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О
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Схема 7 

 
МУПТВ 50 (12 оросителей тип Б) 

 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме

Ду25 при L < 6 м
Ду32при 6м< L< 15м

МУПТВ 50

< 1,8

< 1,8 м до  другого 
оросителя

0,6 м до  стены или 
перегородки

О
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Схема 8 
 

МУПТВ 50 (12 оросителей тип Б) 
 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме

Ду25 при L < 6 м
Ду32при6м< L< 15м
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Схема 9 
 

МУПТВ 50 (12 оросителей тип Б) 
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Схема 10 
 

МУПТВ 50 (12 оросителей тип Б) 
 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме
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Схема 11 
 

МУПТВ 50 (16 оросителей тип А, 12 оросителей тип Б) 
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Схема 12 

 

МУПТВ 27 (8 оросителей тип А, 6 оросителей тип Б) 
 

Ориентация отверстий 
в оросителях на схеме

< 1,8 м до  другого 
оросителя

0,6 м до  стены или 
перегородки

Ду20 при L < 6 м
Ду25при6м< L< 15м

О
МУПТВ 27
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Схема 13 
 

МУПТВ 50 (4 блока с оросителями тип Б) 
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Схема 14 

 
МУПТВ 50 (4 блока с оросителями тип Б) 
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 35



 
 

Схема 15 
 

МУПТВ 27 (8 оросителей тип А) 
 

< 1,8

< 1,8 м до  другого 
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Схема 16 
 

МУПТВ 27 (6 оросителей тип Б) 
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Схема 17 
 

МУПТВ 27 (9 оросителей тип А) 
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Схема 18 

 
МУПТВ 12 (4 оросителя тип А) 

 

МУПТВ 12 Ду20 при L < 6 м
Ду25при 6м< L< 15м

О
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< 1,8 м до  другого 
оросителя

0,6 м до  стены или 
перегородки
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Схема 19 
 

МУПТВ 12 (4 оросителя тип А) 

 

< 1,8 мдо  другого 
оросителя

0,6 м до  стены или 
перегородки

МУПТВ 12 Ду20 при L < 6 м
Ду25при 6м< L< 15м

О

 
 
 
 

Схема 20 
 

МУПТВ 12 (2 оросителя тип Б) 
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Приложение 8. 
Обязательное. 

 
 

Схемы  соединения трубной разводки. 
 

 39

Ду 15  вход 
потока 

Угольник Ду15 
ВРхНР

Ду 15  

Футорка 25х20Футорка 25х20

Тройник Ду25Труба Ду20

Футорка 20х15Футорка 20х15

Тройник Ду20Труба Ду15

Блок 
оросителей 

вниз вертикально с узлом поворота

вниз вертикально с узлом поворота

Ду 15  вход 
потока 

Угольник Ду15 
ВРхНР

Угольник Ду15 
ВРхНР

вход 
потока 

выход 
потока 

выход 
потока 

выход 
потока 

выход 
потока 

Ороситель ОТР Ороситель ОТР

Оросители ОТР

Ду 15  

Угольник Ду15 
ВРхНР

вход 
потока 

Блок 
оросителей 

Оросители ОТР

 



 
 
 
 

Ороситель ОТР

Труба Ду20

Тройник Ду20

Труба Ду20

Угольник Ду15 
ВРхНР

Угольник Ду20 
ВРхНР

Футорка Ду20х15

выход 
потока вход 

потока 
Ниппель Ду15

Ороситель ОТР

Труба Ду20

Тройник Ду25

Труба Ду25

Угольник Ду15 
ВРхНР

Угольник Ду20 
ВРхНР

Футорка Ду25х15

выход 
потока 

вход 
потока 

Ниппель Ду15

Футорка Ду25х20

Ороситель ОТР

Труба Ду15

Тройник Ду20

Труба Ду20

Угольник Ду15 
ВРхНР

Угольник Ду15 
ВРхНР

Футорка Ду20х15

выход 
потока 

вход 
потока 

Ниппель Ду15

Футорка Ду20х15

Ороситель ОТР

Труба Ду15

Тройник Ду15

Труба Ду15

Угольник Ду15 
ВРхНР

Угольник Ду15 
ВРхНР

выход 
потока 

вход 
потока 

Ниппель Ду15

Ороситель ОТР

Труба Ду15

Тройник Ду15

Труба Ду15

Угольник Ду15 
ВРхНР

выход 

потока 

вход 
потока 

Ниппель Ду15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



 
Приложение 9. 
Справочное. 

 
Запорно-пусковое устройство с электропуском (ЗПУ) 

  
 

 
 
1 – Пусковой баллон   
2 – Корпус запорно-пусковой головки (ЗПГ) 
3 – Корпус ЭПУ (электро-пусковое устройство) 
4 – Толкатель ЭПУ  
5 – Элемент пусковой ЭП-3 
6 – Крышка корпуса ЭПУ 
7 – Контакты 
8 – Винт сопрягающий 
9 – Винт фиксирующий 
10 - Ось 
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Приложение 10. 
Справочное. 

 
 

Запорно-пусковое устройство с термомеханическим пуском (ЗПУ) 
  

1 – Пусковой баллон   
2 – Корпус запорно-пусковой головки (ЗПГ) 
3 – Пусковой рычаг  
4 – Ось пускового рычага 
5 – Пусковая пружина (при установке удлиняется в 2 раза) 
6 – Приёмный ролик ТПС 
7 – Термоплавкий замок 
8 – Трос 
9 – Предохранительная чека 
 

7 8

6

3

2

4

9

5

1
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Приложение 11. 
Справочное. 

 
 
 

Технические характеристики  
устройства электропуска ЭП-3. 

ТУ 7287-247-07513406-2006 
МКТА. 773924.808 

 
 

1. Габаритные размеры: 
- высота, мм      24 
- диаметр, max, мм     15,1 
 
2. Сопротивление электрической цепи, Ом  1,5 – 4,0 
 
3. Безопасный ток  , А                                                   0,05 
 
4. Ток срабатывания, А                           0,5 
 
6. Развиваемое давление (в V=5cм3), кгс/см2            150-250 
 
6. Температурный диапазон применения  от + 500С до -500С 
 
7. Гарантийный срок хранения: 
   - в герметичной упаковке  15 лет 
   - в негерметичной упаковке  5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




